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1. Informacje ogdlne
Wydziat Synthos: Wydziat Klejow, Sochaczew ul. 15 Sierpnia 106
Cel zadania: Zapewnienie ciepfa technologicznego i ogrzewania dla budynkéw
Krétki opis zadania: Dostawa i montaz wytwornicy pary o mocy 2,3 MW
2. Zakres zapytania ofertowego
Zakres | Zatgcznik

Dostawa TAK -

Montaz i wpiecie do sieci pary TAK —

Rozruch/uruchomienie TAK -

Dokumentacja TAK e
Inne:
3. Uszczegbtowienie zakresu dostaw/ustug

1. Dostawa wytwornicy pary
a. Moc wytwornicy 2,3MW — oczekiwane parametry pary na wyjsciu z wytwornicy: tem-
peratura 150-170 °C, ci$nienie 8-11 bar
b. Paliwo: olej opatowy/gaz ziemny
c. Zasilanie wodg zdemineralizowana
d. Urzadzenie musi mie¢ wtasny kontener, brak dedykowanych pomieszczen

W

Uruchomienie
4. Dokumentacja

Montaz na miejscu i wpiecie do sieci pary

4, Planowany harmonogram realizacji

Dostawa i uruchomienie do 06.2023 r.

5. Gwarancja

e QOczekiwany okres gwarancji min. 24 miesigce.

6. Sposéb sporzgdzenia oferty

Oferta powinna zawierac:

1. Ceny jednostkowe za poszczegdlne elementy oferty.
2. Oferte nalezy przygotowac w opcjach zakup/wynajem
3. Najkrétszy czas realizacji

4. Dtugosé okresu gwarancji

5. Proponowane warunki ptatnosci

7. Zatgczniki
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8. Kontakt

Uwaga: Nalezy w pierwszej kolejnosci kontaktowac sie z przedstawicielem dziatu inwestycji.

Imie Telefon e-mail
Nazwisko
Kierownik Projektu Stawomir 667 760 558 Slawomir.liwacz@synthosgroup.com
Liwacz
Uzytkownik instalacji Sylwia 46 863 0201 Sylwia.Kaminska@synhosgroup.com
Kierownik Wydziatu Kaminska wew. 495
Kleje 694 442 060
Mistrz Robert 46 863 02 01 Robert.Galuszewski@synhosgroup.com
Gatuszewski | wew 579
603 302 690
Dziat Inwestycji Janusz Fryc 33847 3574 Janusz.Fryc@synhosgroup.com
Specjalista ds. mech 885982 139




